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Обозначение Наименование Примечание 

 Титульный лист  

003-2021-СП Состав проекта  

003-2021-С Содержание проекта  

 Пояснительная записка  

003-2021-ПЗ Газоснабжение.  

 Исходные данные  

 -  письмо-заказ администрации Новола-

бинского с\п Усть-Лабинского района      

№ 193 от 17.03.2021г. 

 

 -  Технические условия АО «Предприятие 

«Усть-Лабинскрайгаз»»  № 43 от 

11.02.2020г. 

 

 -  письмо администрации Новолабинского 

с\п Усть-Лабинского района  № 553 от 

05.07.2021г. 

 

 -письмо Управления архитектуры и градо-

строительства администрации МО Усть-

Лабинского района №1268 от 05.07.2021г. 

 

 -письмо ЗАО «Усть-Лабинск-Тепло-

энерго» №1406 от 19 июля 2021г. 
 

 - Выписка из реестра членов саморегули-

руемой организации от 15.09.2021 № 1253 
 

 Чертежи  

003-2021 л.1 Общие данные. План газопроводов высо-

кого и низкого давлений 
 

003-2021 л.2 Расчетная схема газопроводов высокого 

давления. 
 

003-2021 л.3 Расчетная схема газопроводов низкого 

давления. 
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Корректировка (актуализация)  
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                      003-2021-ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ГИП Колганова  08.21 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Н. контр. Онищенко Г  08.21 П 1 26 

Разраб. Онищенко  08.21 
ООО 

 «ГазАгроПромПроект» 
    

    

 

1. Общая часть 

1. 1. Основание для разработки проекта 

 

Проект «Корректировка (актуализация) схемы газораспределительной сети 

 высокого и низкого давления станицы Новолабинской Усть-Лабинского района 

Краснодарского края» разработан на основании письма-заказа,  в соответствии с: 

- техническими условиями АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»»  № 43 от 

11.02.2020 г; 

- СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализи-

рованная редакция СНиП 42-01-2002" с изменениями 1,2,3; 

- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газо-

распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". 

  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям эколо-

гических, противопожарных и других норм, действующих на территории Россий-

ской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплу-

атацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой мероприятий. 

 

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы: 

- Схема генерального плана (основной чертеж) станицы Новолабинской Усть-

Лабинского района; 

- «Генеральный план Новолабинского сельского поселения «Усть-Лабинского 

района Краснодарского края» муниципальный контракт №9, выполненный ООО 

«ПИТП» в 2013 г.; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Но-

волабинского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, 

выполненная ООО «ПИТП» в 2013 г.; 

-  письмо-заказ администрации Новолабинского с\п Усть-Лабинского района      

№ 193 от 17.03.2021г.; 

- письмо администрации Новолабинского с\п Усть-Лабинского района  № 553 

от 05.07.2021г.; 

- письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации МО 

Усть-Лабинского района №1268 от 05.07.2021г.; 

- письмо ЗАО «Усть-Лабинск-Теплоэнерго» №1406 от 19 июля 2021г.                            
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1.2. Расчет пропускной способности межпоселковых газопроводов 

 

В соответствии с п.5 технических условий АО «Предприятие «Усть-Лабинс-

крайгаз»» № 43 от 11.02.2020 г. был произведен расчет пропускной способности  

ГРС ст. Новолабинской, газопроводов после ГРС с учетом газоснабжения существу-

ющих и перспективных потребителей станицы Новолабинской. 

Нагрузки по данным населенному пункту сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

п/п Наименование потребителя 
Часовой 

расход, м3 

1 ст. Новолабинская 4780 
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1.3 Характеристика газоснабжаемого населенного пункта 

 

Станица расположена на высоком правом берегу Лабы, в степной зоне, в 23 км 

юго-восточнее города Усть-Лабинск, в юго-восточной зоне муниципального обра-

зования Усть-Лабинский район. 

Граничит с Некрасовским поселением, Братским поселение, Тенгинским посе-

лением Усть-Лабинского района. По территории поселения протекает река Лаба и 

река М. Зеленчук. 

Общая площадь земель поселения составляет 8312 га, в том числе под населен-

ными пунктами – 1117га. Земель сельскохозяйственного назначения – 6622 га,  зе-

мель  транспорта – 17,7 га, водного фонда  -271,0 га,  земель лесного фонда  – 142,6 

га. 

Административный центр поселения – станица Новолабинская. 

В поселении нет выявленных месторождений полезных ископаемых, но земля 

богата сельскохозяйственными угодьями для развития животноводства и выращи-

вания сельхозкультур, развитая система рек. 

На территории поселения проживает 3441 человек. В перспективе предполага-

ется 3600 человек. 

На территории  поселения имеются  магазины (торговые киоски, лари), реали-

зующие товары повседневного спроса. Имеется аптека, амбулатория. 

На территории поселения имеется почтовое отделение, АТС, есть международ-

ная связь, телефонная связь сотовых операторов МТС, Билайн, Мегафон. 

Имеется  филиал отделение Сбербанка. 

Работает муниципальные учреждение культуры. 

Имеются котельные для отопления: 

- МБОУ СОШ  №13 с 360 учащихся; 

- МБДОУ №26, посещают 130 детей; 

- Дома культуры; 

- административного здания ПУ Юг АО Рассвет. 

Город Усть-Лабинск расположен в 21 км юго-западнее, ближайшая железнодо-

рожная станция — в станице Ладожской. 

 

Станица Новолабинская представляет собой населенный пункт сельского типа. 

Застройка станицы представляет собой  преимущественно квартальную за-

стройку индивидуальными одноэтажными индивидуальными жилыми домами.  

Существующие виды топлива - дрова, уголь, жидкое топливо и природный газ. 
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Численность населения Новолабинского сельского поселения составляет 3202 

человека. Газифицировано 80% населения. На перспективу численность населения 

Новолабинского сельского поселения прогнозируется в количестве 3600 человек. 

Сейсмичность площадки проектирования – 7 баллов. 

Климатические показатели приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование параметра Значение параметра Примечание 

Температура воздуха, град Со  

СП 131.13330.2018 

Строительная клима-

тология.  Актуализи-

рованная редак-

ция СНиП 23-01-99* 

 

абсолютная минимальная -20 

абсолютная максимальная +22 

Температура, град Со, расчетная для 

проектирования 

 

отопления -19 

вентиляции -19 

Отопительный период, продолжитель-

ность в сутках 

 

155 

Средняя температура, град Со 1,2 
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1.4. Источник газоснабжения 

 

Основные проектные решения по газоснабжению. 

 

Для газоснабжения станицы Новолабинской используется природный газ, 

транспортируемый по магистральному газопроводу через существующую газорас-

пределительную станцию ГРС ст. Новолабинской. 

Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа. Рабочее давление в точке подклю-

чения ст. Новолабинской: максимальное -0,4 МПа, минимальное-0,36 МПа.  

Проектная производительность ГРС составляет 1200 м3/ч. Максимальный рас-

четный расход газа на ГРС ст. Новолабинской  согласно выполненного расчета со-

ставит 4780 м3/ч.  

На сегодняшний день и перспективу требуется реконструкция существующей 

ГРС станицы Новолабинской. 

Диаметры межпоселковых газопроводов от ГРС определены гидравлическим 

расчетом из условия обеспечения надежного и экономичного газоснабжения всех 

потребителей в часы максимального потребления при максимально допустимых пе-

репадах давления. 

 

2. Система газоснабжения 

 

2.1. Схема газоснабжения 

 

Схема газоснабжения решена с учетом следующих факторов:  

- местоположение ГРС; 

- существующей и перспективной застройки станицы Новолабинской. 

Проектом предусматривается использование газа всеми категориями потребите-

лей.  

Зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию населенного 

пункта в соответствии с существующей схемой газоснабжения существующей за-

стройки и с учетом перспективного развития. 

 В станице в настоящее время имеется школа, детский сад, дом культуры, ФАП, 

аптека, магазины, отделение сбербанка. 
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Существующая схема газоснабжения станицы Новолабинской. 

 

В настоящее  время в станице Новолабинской для газоснабжения населения рас-

положены:  газорегуляторные пункты ГРП №2, ГРП №6, шкафные газорегулятор-

ные пункты ШРП №1, ШРП №8 снижающие давление газа с высокого Р=0,6 МПа 

до низкого Р=0,003 МПа.  

Для газоснабжения бытовых и социальных объектов установлены существую-

щие газорегуляторные установки ГРУ №3 в котельной СОШ № 13, ГРУ №4 в ко-

тельной ДК.  

Для производственных установлен:  ШРП №7 для цеха травяной муки. 

Распределение газа предусматривается по 2-х ступенчатой системе: 

I ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа; 

II ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа. 

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.  

Схема газопроводов низкого давления принята кольцевая и тупиковая. 

К газопроводам высокого давления Р=0,6 МПа подключены газорегуляторные 

пункты стационарные, шкафные и газорегуляторные установки котельных. 

Существующий стационарный газорегуляторный пункт ГРП №2 с регулятором 

давления газа РДУК2-50 в ст. Новолабинской установлен на газопроводе высокого 

давления по ул. Мира для газоснабжения населения. Давление газа на входе в ГРП 

№2 – 0,313 МПа (4,13ата), давление газа на выходе – 0,003 МПа. Расчетная нагрузка 

ГРП №1 788,0 м3/ч. Пропускная способность ГРП №2 на сегодняшний день состав-

ляет 3500 м3/ч. Это обеспечивает бесперебойную работу всех потребителей зоны 

действия ГРП №1. Характеристика существующего ГРП №1 приведена в таблице 

13. 

Существующий шкафной газорегуляторный пункт ШРП №1 с регулятором дав-

ления газа РД-50М в ст. Новолабинской установлен на газопроводе высокого дав-

ления по ул. Коломийцева для газоснабжения населения. Давление газа на входе в 

ШРП №1 – 0,570 МПа (6,70ата), давление газа на выходе – 0,003 МПа. Расчетная 

нагрузка ШРП №1 436,7 м3/ч. Пропускная способность ШРП №1 на сегодняшний 

день составляет 717 м3/ч. Это обеспечивает бесперебойную работу всех потребите-

лей зоны действия ШРП №1. Характеристика существующего ШРП №1 приведена 

в таблице 13. 

Существующая газорегуляторная установка ГРУ №3 с регулятором давления 

газа РД-50М в котельной СОШ №13 в ст. Новолабинской установлена на газопро-

воде высокого давления по ул. Калинина для газоснабжения котельной. Давление 

газа на входе в ГРУ №3 – 0,376 МПа (4,76 ата). Проектная нагрузка ГРУ №3 220,0 

м3/ч. Бесперебойная работа газовых котлов котельной обеспечена. Характеристика 

ГРУ №3 приведена в таблице 13. 
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Существующая газорегуляторная установка ГРУ №4 с регулятором давления 

газа РД-50М в котельной ДК в ст. Новолабинской установлена на газопроводе вы-

сокого давления по ул. Калинина для газоснабжения котельной. Давление газа на 

входе в ГРУ №4 – 0,407 МПа (5,07ата). Проектная нагрузка ГРУ №4 110,0 м3/ч. Бес-

перебойная работа газовых котлов котельной обеспечена. Характеристика ГРУ №4 

приведена в таблице 13. 

Существующий шкафной газорегуляторный пункт ШРП №6 с регулятором дав-

ления газа РДУК2-50 в ст. Новолабинской установлен на газопроводе высокого дав-

ления по ул. Красноармейской для газоснабжения населения. Давление газа на 

входе в ШРП №6 – 0,414 МПа (5,14ата), давление газа на выходе – 0,003 МПа. Рас-

четная нагрузка ШРП №6 997,0 м3/ч. Пропускная способность ШРП №6 на сего-

дняшний день составляет 3500 м3/ч. Это обеспечивает бесперебойную работу всех 

потребителей зоны действия ШРП №6. Характеристика существующего ШРП №6 

приведена в таблице 13. 

Существующий шкафной газорегуляторный пункт ШРП №7 с регулятором дав-

ления газа РДБК1-50 в ст. Новолабинской установлен на газопроводе высокого дав-

ления в районе улиц Маяковского и Шаумяна для газоснабжения цеха травяной 

муки. Давление газа на входе в ШРП №7 – 0,594 МПа (6,94ата). Расчетная нагрузка 

ШРП №7 497,0 м3/ч. Это обеспечивает бесперебойную работу всех потребителей 

зоны действия ШРП №7. Характеристика существующего ШРП №7 приведена в 

таблице 13. 

Существующий шкафной газорегуляторный пункт ШРП №8 с регулятором дав-

ления газа РДГ-50Н в ст. Новолабинской установлен на газопроводе высокого дав-

ления по ул. Школьной для газоснабжения населения. Давление газа на входе в 

ШРП №8 – 0,574 МПа (6,74ата), давление газа на выходе – 0,003 МПа. Расчетная 

нагрузка ШРП №8 672,0 м3/ч. Пропускная способность ШРП №8 на сегодняшний 

день составляет 3178 м3/ч. Это обеспечивает бесперебойную работу всех потреби-

телей зоны действия ШРП №8. Характеристика существующего ШРП №8 приве-

дена в таблице 13. 

После существующих газорегуляторных пунктов в станице Новолабинской по 

улицам проложены кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления.  

 

Проектируемая схема газоснабжения ст. Новолабинской. 

 

Проектируемая схема газоснабжения ст. Новолабинской принята с учетом суще-

ствующих газопроводов, существующих ГРП, ШРП и ГРУ , а также перспективных 

потребителей газа с установкой проектируемого ШРП №9 и ШРП №10. 

Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт ШРП №9 с регулятором дав-

ления газа РДБК 1-25 в станице Новолабинской предусмотрен на газопроводе 



 
12 

 

      

003-2021-ПЗ 

Лист 
      

8 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
И

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

высокого давления по ул. Свердлова для газоснабжения населения. Давление газа 

на входе в ШРП №9 – 0,362 МПа (4,62ата), давление газа на выходе – 0,003 МПа. 

Расчетная нагрузка ШРП №9 497,4 м3/ч. Пропускная способность РДБК 1-25 со-

ставляет 900 м3/ч. Характеристика проектируемого ШРП №9 приведена в таблице 

13. 

Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт ШРП №10 с регулятором 

давления газа РДБК 1-25 в станице Новолабинской предусмотрен на газопроводе 

высокого давления по ул. Красноармейской для газоснабжения населения. Давле-

ние газа на входе в ШРП №10 – 0,383 МПа (4,83 ата), давление газа на выходе – 

0,003 МПа. Расчетная нагрузка ШРП №10 559,8 м3/ч. Пропускная способность 

РДБК 1-25 составляет 900 м3/ч. Характеристика проектируемого ШРП №10 при-

ведена в таблице 13. 

 

К газопроводам низкого давления подключаются: 

1. Жилые дома. 

2. Предприятия торговли соцобслуживания. Расходы газа мелкими предпри-

ятиями бытового обслуживания приняты в размере 5% от суммарного рас-

хода газа на индивидуально-бытовые нужды населения. 

3. Магазин «Магнит», ул. Коломийцева, 65 и магазин сельпо, ул. Коломий-

цева, 52. Расход газа 15 м3/час, с учетом существующего и перспективного 

газового оборудования. 

4. Магазин Яна,  ул. Коломийцева, 54 и магазин ИП Федотов А.И., ул. Коло-

мийцева, 75. Расход газа 10 м3/час, с учетом существующего и перспектив-

ного газового оборудования. 

 

 

Проектируемые шкафные газорегуляторные пункты ШРП№9 и ШРП №10 при-

няты с основной и резервной линией редуцирования и с одной выходной ниткой 

Р=0,003 МПа. 

Конструктивное решение распределительных сетей газопроводов низкого давле-

ния, тип ШРП определены из расчета минимальных суммарных капиталовложений 

в сети и ШРП. 

План газопроводов высокого и низкого давления представлены на чертеже 003—

2021 лист 2, расчетные схемы газопроводов высокого и низкого давления представ-

лены на чертежах 003-2021 листы 3,4.  
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2.2. Расчетные показатели и расходы газа 

 

1.2.1. Расчетные показатели потребителей газа 

 

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях 

и техническую пригодность, для газификации жилого фонда проектом принято 

100% охвата газоснабжением жилых и общественных зданий, при этом расход газа 

для жилого фонда определен из учета местных отопительных установок. 

Расчетные показатели предприятий и учреждений культурно-бытового обслужи-

вания населения  (лечебные заведения, коммунально-бытовые предприятия и др.) 

приняты по данным проекта планировки и застройки села, а также приняты по 

справке Администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского 

района. 

 

Расчетные показатели по категориям потребителей газа 

Ст. Новолабинская                                                 Таблица 3 

 

Наименование потребителей 

Количество 
Примечание 

Всего Одноэтаж-

ная 

многоэтаж-

ная 

1.Жилые дома     

а) на приготовление пищи и горя чей 

воды для хозяйственных и санитарно- ги-

гиенических нужд(при наличии газовой 

плиты и централизованного горячего во-

доснабжения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) при наличии газовой плиты и газового  

водонагревателя (отсутствие центр. гор. 

водоснабжения)  

 

 

3600 

 

 

3600 

  

в) при наличии газовой плиты и отсут-

ствия газового водонагревателя 

 

 

 

 

  

г) на приготовление кормов для живот-

ных (на 1 животное) 

    

- коров 3 3   

- свиней 5 5   

- лошадей 3 3   

д) подогрев воды для питья и санитар-

ных целей (на 1 животное) 

 

11 

 

11 

  

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроиз-

водственного характера) 
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3. Коммунально-бытовые предприя-

тия и учреждения 

    

а) бани на помывку     

-мытье без ванн     

-мытье в ваннах     

б) фабрики – прачечные     

-стирка белья в немеханизированных 

прачечных 

 

 

 

 

 

 

 

-стирка белья в механизированных: 

прачечных 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предприятия обществен. Питания 

(столовые, рестораны на 1обед, завтрак, 

ужин) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-на приготовление обедов     

-на приготовление завтраков, ужинов     

5. Учреждения здравоохранения (боль-

ницы, родильные дома, ФАП) 

- - -  

-на приготовление пищи     

-на приготовление горячей воды для 

хозяйственно бытовых нужд и ле-

чебных процедур без стирки белья 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Отопление 

Отопление зданий предусматривается от местных отопительных установок. 

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой 

площади на одного человека, и приведена в таблице 5. Покрытие тепловых нагрузок 

села на перспективу его развития планируется в основном от местных отопительных 

установок. 

Отапливаемая площадь жилых зданий дана в таблице 4. 

 

Отапливаемая площадь жилых помещений 

             

                     п. Вимовец                                                                                               Таблица 4 

 

Характери-

стика за-

стройки 

Газоснаб-

жение насе-

ления, тыс. 

Норма жи-

лой пло-

щади 

Отапливаемая площадь зданий, тыс.м2 

 

Общая 

местное центральное 

% площадь % площадь 

Одноэтажная 3.6 33 118.8 100 118.8   

Многоэтажная        

Итого 3.6  118.8  118.8   
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2.2.3. Годовые расходы газа 

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые 

нужды населения определены в соответствии с принятыми  расчетными показате-

лями по категориям потребителей, приведенными в таблице 4 и удельными нор-

мами расхода газа приведенными в таблице 5. 

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным 

нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 

62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-

тельные системы» с изм. 1,2,3  и теплоты сгорания используемого газа,  равной 

Q(нр) = 8000 ккал/м3. 

Годовые расходы газа мелкими предприятиями бытового обслуживания при-

няты в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды 

населения. 

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены по обще-

принятой формуле в соответствии с отапливаемой площадью (согласно СП 

124.13330.2012  «Тепловые сети.  Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). 

Годовой расход газа на нужды отопления общественных зданий принят в раз-

мере 25% от расхода газа на отопление жилых зданий. 

Годовые расходы тепла и газа на нужды отопления жилого фонда и обществен-

ных зданий приведены в таблицах 11,12.  
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Нормы расхода газа 

Таблица 5 

 

Назначение расходуемого газа 

Расход тепла 

Q 

тыс.ккал.год 

Расход газа год. 

м3 при 

Q(нр)=8000 

ккал/м3 

Обоснование 

1. Жилые дома    

а) на приготовление пищи и ГВ для хозяйственных 

и санитарно-гигиенических нужд (при налич. 

газ.плиты и централизованного ГВ) 

 

970 

 

121,25 

 

 

б) при наличии газовой плиты и газового водо-

нагревателя(отсутствие центр. ГВ) 

 

2400 

 

300 
 

в) при наличии газовой плиты и отсутствия газо-

вого водонагревателя 

 

1430 

 

178,75 
 

г) на приготовление кормов для животных (на 1 

жив.) 
   

- коров 2000 250  

- свиней 1000 125  

- лошадей 400 50  

д) подогрев воды для питья и сан. целей (на 1 жив.) 100 12,5  

2. Предприятия торговли, бытового обслужи-

вания населения (непроизв. характера) 

 

 

 

 

 

 

3. Ком-бытовые предприятия и учреждения    

а) бани на помывку    

-мытье без ванн 9,5 1,19  

-мытье в ваннах 12 1,5  

б) фабрики - прачечные    

-стирка белья в немех. прачечных 3000 375  

-стирка белья в мех.: прачечных 4500 562,5  

4. Предприятия общественного питания (столо-

вые, рестораны на 1 обед, завтрак, ужин) 

   

-на приготовление обедов 1 0,13  

-на приготовление завтраков, ужинов 0,5 0,06  

5. Учреждения здравоохранения (больницы, ро-

дильные дома) 

   

-на приготовление пищи 760 95  

-на приготовление ГВ для хоз-бытовых нужд и лечеб-

ных процедур без стирки белья 

 

2200 

 

275 
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Расчетный годовой расход газа по категориям потребителей 

ст. Новолабинская                                                                                                                    Таблица 7 

 

Наименование потребителей 

Расход газа тыс.м3 

Примечание 
Всего Одноэтаж-

ная 

много-

этажная 

1.Жилые дома     

а) на приготовление пищи и горя чей 

воды для хозяйственных и санитарно- ги-

гиенических нужд(при наличии газ.плиты 

и централизованного ГВ) 

    

б) при наличии газовой плиты и газо-

вого водонагревателя (отсутствие центр. 

гор. водоснабжения)  

1080 1080  

 

 

в) при наличии газовой плиты и отсут-

ствия газового водонагревателя 

    

г) на приготовление кормов для живот-

ных (на 1 животное) 

    

- коров 0,75 0,75   

- свиней 0,63 0,63   

- лошадей 0,15 0,15   

д) подогрев воды для питья и санитар-

ных целей (на 1 животное) 

 

0,14 
 

0,14 
 

 
 

ИТОГО по п.1 1081,67 1081,67   

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроизвод-

ственного характера) 

 

54,08 

 

54,08 

 

 

 

ИТОГО по п.1-2 1135,75 1135,75   

3. Коммунально-бытовые предприя-

тия и учреждения 

    

а) бани на помывку     

-мытье без ванн     

-мытье в ваннах     

б) фабрики - прачечные     

-стирка белья в немеханизированных 

прачечных 

  

 

 

 

 

-стирка белья в механизированных: пра-

чечных 

  

 

 

 

 

ИТОГО по п.3     
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Продолжение таблицы 7 

4. Предприятия общественного питания 

(столовые, рестораны на 1обед, завтрак, 

ужин) 

 

- 

   

-на приготовление обедов -    

-на приготовление завтраков, ужинов -    

ИТОГО по п.4 -    

5. Учреждения здравоохранения (боль-

ницы, родильные дома на 1 койку в 

год) 

-    

-на приготовление пищи -    

-на приготовление горячей воды для 

хозяйственно бытовых нужд и ле-

чебных процедур без стирки белья 

 

- 

   

ИТОГО по п.5 -    

6. Отопление жилых домов     

-от индивидуальных отопительных 

приборов 

5463,75 5463,75   

-от котельной     

Общественные здания     

-отопление 95,53 95,53   

-вентиляция 7,96 7,96   

-горячее водоснабжение     

ИТОГО по п.6 5567,24 5567,24   

ИТОГО по п.1-6 6702,99 6702,99   

7. Сельскохозяйственные потребители     

8. Промышленные потребители     

ИТОГО по п.7-8     

ИТОГО по п.1-8 6702,99 6702,99   
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2.2.4. Часовые расходы газа 

Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются макси-

мально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и 

числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно. 

По группе индивидуально-бытовых и мелких коммунально-бытовых потребите-

лей газа число часов использования максимума принято в соответствии с СП 

62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-

тельные системы», в зависимости от численности газоснабжаемого населения, про-

живающего в селе. 

Для коммунально-бытовых потребителей число часов использования максимума 

принято в соответствии с СП 62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 

42-01-2002 «Газораспределительные системы» в зависимости от характера и ре-

жима работы этих предприятий.  

Максимально-часовые расходы тепла и газа на отопление жилых и обществен-

ных зданий определены по формуле согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

в соответствии с отапливаемой площадью, и приведены в таблицах 8, 9. 

Максимально часовые расходы газа по промышленным предприятиям приняты 

как доля годового расхода с применением коэффициента часового максимума в за-

висимости от режима работы данного объекта и по установленному оборудованию. 

Результаты расчетов максимально-часовых расходов газа по станице по всем ка-

тегориям потребителей приведены в таблице 10. 
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Расчетный часовой расход газа по категориям потребителей 

    ст. Новолабинская                                                                                                                 Таблица 9 

 

Наименование потребителей 

Расход газа м3 /ч  

Примечание 
Всего Одно-

этажная 

Много-

этажная 

1.Жилые дома     

а) на приготовление пищи и горя чей 

воды для хозяйственных и санитарно- ги-

гиенических нужд(при наличии газовой 

плиты и централизованного горячего во-

доснабжения) 

    

б) при наличии газовой плиты и газо-

вого водонагревателя (отсутствие центр. 

гор. водоснабжения)  

 

514,29 

 

514,29 

 

 

 

в) при наличии газовой плиты и отсут-

ствия газового водонагревателя 

 

 

 

 

 

 

 

г) на приготовление кормов для живот-

ных (на 1 животное) 

    

- коров 0,36 0,36   

- свиней 0,3 0,3   

- лошадей 0,07 0,07   

д) подогрев воды для питья и санитар-

ных целей (на 1 животное) 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по п.1 515,02 515,02   

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроизвод-

ственного характера) 

 

25,75 

 

25,75 

  

ИТОГО по п.1-2 540,77 540,77   

3. Коммунально-бытовые предприя-

тия и учреждения 

    

а) бани на помывку       

-мытье без ванн       

-мытье в ваннах     

б) фабрики - прачечные     

-стирка белья в немеханизированных 

прачечных 

 

 

 

 

 

 

 

-стирка белья в механизированных: 

прачечных 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по п.3     
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Продолжение таблицы  9 

4. Предприятия общественного питания 

(столовые, рестораны на 1обед, завтрак, 

ужин) 

    

-на приготовление обедов     

-на приготовление завтраков, ужинов     

ИТОГО по п.4     

5. Учреждения здравоохранения (боль-

ницы,  родильные дома на 1 койку в 

год) 

    

-на приготовление пищи     

-на приготовление горячей воды для хо-

зяйственно бытовых нужд и лечебных 

процедур без стирки белья 

   

 

 

 

ИТОГО по п.5     

6. Отопление жилых домов     

-от индивидуальных отопительных при-

боров 

 

3349,03 

 

3349,03 

 

 

 

-от котельной     

Общественные здания     

-отопление 56,78 56,78   

-вентиляция 6,42 6,42   

-горячее водоснабжение     

ИТОГО по п.6 3476,43 3476,43   

ИТОГО по п.1-6 3953,0 3953,0   

7. Сельскохозяйственные потребители - 

 

 

 

 

 

 

8. Промышленные потребители     

ИТОГО по п.7-8     

ИТОГО по п.1-8 3953,0 3953,0   
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2.3. Гидравлический расчет газопроводов. 

 

Диаметры газопроводов высокого и низкого давления определены гидравличе-

ским расчетом из условий нормального и экономичного газопотребления всех по-

требителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых 

перепадах давления. 

Расчетный перепад давления в распределительных сетях высокого давления 

принят не менее 0,3 МПа, низкого давления не менее 0,0020 МПа при давлении газа 

на выходе из ШРП -0,003 МПа. 

Гидравлический расчет газопроводов высокого и низкого давлений выполнен на 

ПЭВМ по программе "ГИДРА". 

Результаты гидравлического расчета газопроводов высокого и низкого давления 

см. на чертежах 003-2021, листы 3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

003-2020-ПЗ 

Лист 
      

 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

2.5. Существующие и проектируемые  

газорегуляторные пункты ст. Новолабинской 

Таблица 13 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  

на выходе, 

МПа 

Диаметр 

на входе, 

мм 

Диаметр 

на вы-

ходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная спо-

собность 

м3/ч 

ГРП №2 
 ул. Мира 

788 0.313 0.003 100 
Ду150 за-

менить на 

Ду200 

 

РДУК2-50 3500 

ШРП №1 
ул. Коломийцева 

436.7 0.570 0.003 50 
Ду125 за-

менить на 

Ду200 

 

РД-50М 717 

ШРП №6  
ул. Красноармей-

ская 

999.1 0.414 0.003 150 Ду200 
 

РДУК2-50  

 

3500 

 

ШРП №7  
Промзона 
 ул.Маяковского  

и ул. Шаумяна 

497 0.594 
по присоеди-
нительному 

давлению обо-

рудования 

80 

по присо-

единитель-
ному дав-

лению 

оборудова-
ния 

 

 

РДБК1-50 
 

900 
 

ШРП №8 
Ул. Школьная 

672 0.574 0.003 100 Ду150 

 

РДГ-50Н  
 

3178 
 

ШРП №9 
 ул. Свердлова 

497.4 0.362 0.003 110 219 

 

РДБК1-25  900 

ШРП №10 
 ул. Красноармей-

ская 

559.8 0.383 0.003 90 219 

 

РДБК 1-25 900 

ГРУ №3 

 СОШ №13 
ул. Калинина 

220 0.376 

по присо-

единитель-

ному давле-

нию обору-

дования 

100 

по присо-
единитель-

ному дав-

лению 
оборудова-

ния 

 

 

РД-50М 

Газорегуля-

торная уста-
новка в ко-

тельной 

школы 

ГРУ №4 

ДК 
ул. Калинина 

110 0,407 

по присо-

единитель-

ному давле-

нию обору-

дования 

50 

по присо-

единитель-
ному дав-

лению 

оборудова-
ния 

 

РД-50М 
Газорегуля-

торная уста-

новка в ко-
тельной Дома 

культуры 

ИТОГО 4780,0  

 

2.7. Газопроводы и сооружения на них 

Существующие газопроводы высокого и низкого давления ст. Новолабинской 

предусмотрены из стальных (надземная и подземная прокладка) и полиэтиленовых 

труб (подземная прокладка). 

Прокладка проектируемых газопроводов высокого и низкого давления преду-

смотрена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11, изго-

товленных в соответствии с ГОСТ Р58121.2-2018 в соответствии с СП 

62.13330.2011* «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-

тельные системы». 
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому 

и прочностному расчетам, с учетом бесперебойного газоснабжения в часы макси-

мального потребления газа при максимально допустимых потерях давления газа. 

Диаметры газопроводов и их протяженность приведены на расчетных схемах га-

зопроводов высокого и низкого давления на чертежах 003-2021, листы 3,4.  

Глубина заложения газопроводов принята не менее 1,0 м до верха трубы. 

При сейсмичности 7 баллов при проектировании подземных газопроводов в ме-

стах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов га-

зопроводов с радиусом менее пяти диаметров, в местах разветвления сети, перехода 

подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (по-

лиэтилен-сталь) устанавливаются контрольные трубки. 

 Для возможности отключения отдельных участков газопровода, ШРП преду-

сматривается установка шаровых кранов в надземном и подземном исполнении. 

Для исключения проникновения газа вдоль подземных инженерных коммуника-

ций и загазованности подвалов и технических подполий зданий и сооружений в слу-

чае разгерметизации газопровода выполнить герметизацию (уплотнение) вводов и 

выпусков инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть ограж-

дающих конструкций на расстоянии 50 м от зданий всех назначений. 

 

3. Организация службы газового хозяйства. 

Эксплуатация газового хозяйства ст. Новолабинской будет осуществляться экс-

плуатационной службой АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз». 

Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством проведения пла-

ново-предупредительных ремонтов и ревизий газового оборудования и сооружений 

на них, выполнения газоопасных работ в газовом хозяйстве и готовность в любое 

время принять меры к предотвращению или ликвидации аварий, связанных с экс-

плуатацией газопроводов и газового оборудования. Проектом предусматривается 

специальная газовая служба. 

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется 

в соответствии с "Правилами технической эксплуатации и техники безопасности в 

газовом хозяйстве". 

Количественный состав инженерно-технических работников и рабочих газовой 

службы определен в зависимости от трудоемкости обслуживания газового хозяй-

ства и приведен в таблице 16. 

Таблица 16 
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Специальность Потребное количество персонала (человек) 

Начальник газовой службы 1 

Мастер 1 

Ремонтные рабочие (слесари) 3 

 

Подготовка эксплуатационных кадров производится ПО газового хозяйства че-

рез систему технического обучения. 

Газовая служба располагается в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЛАБИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Калинина, ул., д.12, станица Новолабинская, 
Усть-Лабинский район,  

Краснодарский край, 352302  
е-mail: admnovolaba@mail.ru 

тел. (8235) 36-1-45 факс 36-1-86 

ИНН 2356044357 ОГРН 1052331330842 

ОКПО 53440101 

17.03.2021 г. №  193  

на  № от   

 

 

 

Директору  
ООО  «ГазАгроПромПроект» 

 

Г.С.Онищенко 
 

 

 

 

 

Об актуализации схем газоснабжения 

 

 Администрация Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского 
района проводит работу, направленную на актуализацию схемы газификации  
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района ( схемы 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом) . 
 Раздел «Газоснабжение» является приложением к Программе  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Новолабинское сельское поселение Усть-

Лабинского района на 2017-2027 годы, утвержденной решением Совета 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 сентября 
2017 года № 1 протокол 46. 
 Просим провести актуализацию схемы газоснабжения (схемы 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом) станицы Новолабинской с учетом потребности в создании 
инфраструктуры  и потребности в финансировании для обеспечения 100 % 
уровня газификации населенного пункта,  подготовить смету с определением 
стоимости расчетов.  
 Просим обратить внимание на строительство новых газопроводов  по 
всей протяженности улиц:   Школьная, Коломийцева, Красная,  Ленина, Новая, 
Садовая, Свердлова, Степная, Ленина, Набережная, Базарная, Шаумяна. 

 О принятом решении просим сообщить в адрес администрации 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района.  

 Адрес: 352302 Усть-Лабинский район ст. Новолабинская ул. Калинина,12 

 Электронная  почта: admnovolaba@mail.ru , телефон-факс 8613536186.  
  

Приложение:  эл. файлы 



- генеральный план 

- схема газоснабжения 

- справка АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» 

- технические условия 

 

 

 

 

Глава Новолабинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района 

 

 

 
 

А.А. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парнюк Наталья Кузьминична  

88613536-2-85 





 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЛАБИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Калинина, ул., д.12, станица Новолабинская, 
Усть-Лабинский район,  

Краснодарский край, 352302  
е-mail: admnovolaba@mail.ru 

тел. (8235) 36-1-45 факс 36-1-86 

ИНН 2356044357 ОГРН 1052331330842 

ОКПО 53440101 

от 05.07.2021 г. 553 
на  №  от г. 

 Директору  
ООО  «ГазАгроПромПроект» 

 

Г.С.Онищенко 
 

 
 

 

 

 Администрация Новолабинского сельского поселения я Усть-Лабинского 
района предоставляет данные для актуализации схем газоснабжения по с 

Новолабинскому  сельскому  поселению Усть-Лабинского района  
Краснодарского края. 

 Количество населения: 

 - на данный момент –     3202 человек,  
 На перспективу – 3600 чел., в соответствии с  постановлением  МО Усть-

Лабинский район от 09.03.2021 года № 197 в кадастровом квартале 
23:35:1402002 планируется размещение объекта          « Квартал 
индивидуальной жилой застройки по ул. Шаумяна в ст-це Новолабинской 
Усть-Лабинского района Краснодарского края» и формирование  118 участков 
ИЖС для многодетных семей.   

Количество  одноэтажных жилых домов – 1379,5  с площадью  одного 
дома в среднем  -    64  м2.    

На перспективу -  1497 одноэтажных жилых домов,  в  соответствии с 
постановлением МО Усть-Лабинский район от 09.03.2021 года № 197 в 
кадастровом квартале 23:35:1402002 планируется размещение объекта            

« Квартал индивидуальной жилой застройки по ул. Шаумяна в ст-це 
Новолабинской Усть-Лабинского района Краснодарского края» и    5 объектов 
бытового, коммунального, коммерческого обслуживания.  

Количество многоквартирных жилых домов  - 019, этажность - 02,  

количество квартир - 053. 

Бытовые предприятия:  
Магазины: 

- магазин Магнит, ул. Коломийцева, 65,   площадь 700 кв.м. 
- магазин сельпо, ул. Коломийцева, 52,  площадь 808 кв.м. 
- магазин Яна, ул. Коломийцева, 54, площадь 397 кв.м. 
- магазин ИП Андрианов А.В., Коломийцева, 67, площадь 27 кв.м. 
- магазин ИП Федотов А.И., ул. Коломийцева, 75 площадь 617 кв.м.ин сель 



- аптека - 01 

- амбулатория ул. Мира, 66А, 50 кв.м. 
1Какой расход газа требуется и какие приборы стоят или планируют  

установить. 
Котельные – кол-во 2, в том числе    
1  - для отопления  детского сада, школы,  
1 - для отопления административного здания ПУ Юг АО Рассвет, Дома 

культуры -- 

 Расход газа часовой и годовой. И перспектива. 
Школа МБОУ СОШ-13, ул. Мира ,15,  количество учащихся 360, 23636014  

количество мест по проекту 360365. 

Детский сад МБДОУ-26 , ул. Калинина, 83,  воспитанников - 13092, 

количество мест по проекту - 130110. 

Предприятия,  нуждающиеся  сейчас в газе и на перспективу : название , 
адрес и количество запрашиваемого газа в час, режим работы газового 
оборудования. 

Предприятия где требуется газ  высокого или среднего давления : детский 
сад, школа, Дом культуры, амбулатория .  

Школа , детский сад, амбулатория отапливаются  от центральной 
котельной.  

 

 

Глава Новолабинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района 

 

 

 
 

А.А. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парнюк Наталья Кузьминична 

88613536285 
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                                                    ТЕЛЕФОН.: 8 (861) 992-09-03,  8 (861) 992-09-02    |    САЙТ:  www.kop-sro.ru     |    E-MAIL:  info@sro-47.ru 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 15.09.2021 г.  1253  
 (дата)  (номер)  

 

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП» 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 саморегулируемая организация,  основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

 

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,   

http://www.kop-sro.ru, info@sro-47.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального  
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты) 

 

СРО-П-133-01022010 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Общество с ограниченной ответственностью «ГазАгроПромПроект» 

 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - 

 физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица) 

 Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГазАгроПромПроект», ООО «ГАПП» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2308179788 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1112308005435 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
350010, Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ростовское ш., 10, кв. 4 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя) ------ 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

1367 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

14.07.2011 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме 
в члены саморегулируемой организации 

 14.07.2011, решение совета директоров № 80   

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 14.07.2011 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) ------ 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

------  

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 
 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

http://www.kop-sro.ru/


осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 
     

 в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной энергии 

 

 25.07.2017 ------ ------  

 указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год 
возникновения права 

 

     

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 
 

 а) первый V до 25 млн. руб.  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 е) простой <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

 

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по 
таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 
     

 а) первый  ------  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

 

 

 

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 
  

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) ------ 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*> ------ 

___________________________  

<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия  
 

      

      

 Директор    Ю.Ю. Бунина 

 
(должность уполномоченного 

лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      

 М.П.     
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